Verificatie rapport emissiereductie

Aquathermie ter vervanging van absorbtie koeling van gebouwen en installaties
conform meetprotocol Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo
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Rapportage 2021

jaar 2021 GJ gekoeld Specifieke CO2 Specifieke CO2 Besparing in kg | kg CO2 verbruik  |CO2 emissie in |CO2 uitstoot Totale CO2

uitstoot WKK in uitstoot LSC €02/Glk door |reductie koude |pompenin |kg/ kWh pompen in besparing in

combinatie met koeling LSC koeling via LSC kWh kg/kWh kg

absorptie koeling in

ke/G1
Januari 143 206,8 147,0 59,85 8.534 1.404 0,352] 494 8.040
Februari 514 206,8 147,0 59,85 30.784 5.063 0,352 1.782 29.002
Maart 524 206,8 147,0 59,85 31.330 5.153 0,352 1.814 29.516
April 460 206,8 147,0 59,85 27.534 4.529] 0,352 1.594 25.940
Mei 807, 206,8 147,0 59,85 48.274 7.940 0,352 2.795 45.479
Juni 2.606! 206,8 147,0 59,85 155.980 25.654 0,352 9.030 146.950
Juli 1.756 206,8 147,0 59,85 105.087 17.284 0,352 6.084 99.003
Augustus 1.066 206,8 147,0 59,85 63.799 10.493| 0,352 3.694 60.105
September 1.023 206,8 147,0 59,85 61.242 10.072 0,352 3.545 57.696
Oktober 424 206,8 147,0 59,85 25.365 4.172] 0,352 1.468 23.897
November 244 206,8 147,0 59,85 14.609 2.403 0,352 846 13.764
December 239, 206,8 147,0 59,85 14.304 2.353 0,352 828 13.476
totaal aan besparing 9.806 586.841 96.518 33.974 552.867

[kwh verbruik per GJ koude | 9,84 |
|kg CO2 besparing per GJ koude [ 56,38 |

basis gegevens koude via WKK en absorptiekoeling

Specifiek verbruik 109,43 Nm gas/ GJ Koude
CO2 emissiefactor 1,89 kg/Nm3 gas
Specifieke CO2 207 kg CO2/ GJ koude

Basis gegevens koude via Lake Source Cooling

Input com WKK 417,55 kWhe / GJ koude
CO2 emissiefactor el 0,352 kg/kWhe
Specifieke CO2 146,98 kg C02/G) koude
elektriciteit verbruik pompen 9,84 kWh/GJ koude
CO2 emissiefactor Pompen 3,46 kg/G) koude
Totaal emissie reductie 56,38 kg/GJ koude

Bovenstaande berekening is gebaseerd op onderstaande formules die zijn vastgelegd in het rapport "Projectplan Aquathermie ZGT, locatie Almelo"
Indien de koude meting op uurbasis een waarde meet die hoger is dan 5,1 GJ dan zal de minimale waarde in de rapportage worden gehanteerd.
Omdat in het jaar 2021 alleen maandtotalen beschikbaar zijn is deze correctie niet uit te voeren,

Vervolgens kunnen de parameters van de baseline ingevuld worden, waardoor de formule significant
versimpeld:
CO2pusparing = (‘09:43 X €0y, — 417,55 % Coz-) X Ey.jaarx = €026 X Eg15¢ jaarx

Vergelijking 4.16

De CO2esparing kan dan bepaald worden door het gemeten elektriciteitsverbruik voor Lake Side Cooling
in kWh en de gemeten koude in GJ in te vullen in de formule en de emissiefactoren voor gas,
respeclievelijk elektriciteil op te zoeken.

Omdat het koelvermogen in de nieuwe situatie hoger is dan het kc van de baselil ituati
waarvoor gecorrigeerd wordt, moet de CO:; i iets worden tot:

n
COz.pespartng = Z (109,43 X €0z,, — 417,55 x L‘Oz,) xmin (Exuurni 5:1)
uur=0
= €0z X N (B, 1scuurn,i Eorsces,iar)
Vergelijking 4.17

Met “min” het minimum. In het geval van de eerste term is dat het minimum van de gemeten
hoeveelheid koude (in GJ) en de i door de pli hine te leveren koude (5,1 GJ).
En de tweede term is het minimum van het elektriciteitsverbruik van “Essc” in kWh en het
elektriciteitsverbruik in kWh bij levering van 5,1 GJ koude in een uur. Deze waarde zal in de praktijk
vastgesteld worden.




Onderliggende meetgegevens

2021
kWh vebruik procentuele |GJ koude
' verdeling geleverd

Januari 1.404 1,45% 143
Februari 5.063 5,25% 514
Maart 5.153 5,34% 524
April 4.529 4,69% 460
Mei 7.940 8,23% 807
Juni 25.654 26,58% 2.606
Juli 17.284 17,91% 1.756
Augustus 10.493 10,87% 1.066
September 10.072 10,44% 1.023
Oktober 4172 4,32% 424
November 2.403 2,49% 244
December 2.353 2,44% 239
totaal verbruik 96.518 100% 9.806

[kWh/GJ | 9,84 |




Storingen van meetinrichtingen en.daarmee samenhangende reparatie
van meetgegevens

Omschrijving storing meetinrichting

Gerepareerde meetgegevens als gevolg van

een storing
Meetgegevens die door middel van een De verdeling van het aantal GJ geleverde koude is alleen op jaarbasis bekend en daarom op basis van het maandelijkse
alternatieve meting zijn bepaald elektriciteitsverbruik van de pomp verdeeld.

Meetgegevens van alternatieve meting

Wijzigingen in installatie, bemetering en De Emissie reductie van deze Aquathermie installatie t.o.v. de oorspronkelijke Absorptie koeling middels een WKK is
andere omstandigheden die van belang vastgelegd in het Projectplan Aquathermie ZGT locatie Almelo van 17 november 2022 en welke is opgesteld door Syntraal.
kunnen zijn voor het bepalen van de
hoeveelheid nuttig aangewende warmte

De correctie berekening op basis van formule 17 kan niet worden uitgevoerd in de jaren 2021 en 2022 omdat er geen uurlijkse
meetdate beschikbaar is.

Omschrijving wijziging De installatie wordt in 2023 zodanig aangepast dat de data automatisch wordt ingelezen in de systemen van Fudura en de data
op uurbasis beschikbaar is en daarmee ook de bewaking wordt gerealiseerd op het maximale vermogen van 5,1 GJ van de
Absorptie koelmachine




Verklaring

Dit verificatie rapport is tot stand gekomen door onverkorte toepassing van het voor
deze installatie opgestelde Projectplan Aquathermie ZGT locatie Almelo van 17

november 2022.
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